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 הגב' הילה גיל 

 רונים מנכ"לית תאגיד ש
 
 .נ.,ג
 

 סיכום סיור במט"ש -טיפול שלישוני  הנדון:
 

לצורך איבחון במט"ש ערכתי סיור במערכת הטיפול השלישונית הקיימת  22/1/24ביום 
להרחבת הטיפול השלישוני המיועד המערכת וקבלת החלטות לשדרוגה, במכרז הקרוב 

 מק"י. 18,000והתאמתו לספיקה יומית של 
 

 השתתפו בסיור: 
 מנהל הפרויקט – ד"ר אריה אביר -
 מפקח עבודות הרחבת המט"ש  –בנימין בנימין  -
 מנהל המט"ש –חנן  -

 . ציוד הקייםעל ידי עבור מצב ההבחנות שנעשו הלהלן התרשמות ו
 
שניוניים זורמים בגרביטציה אל תחנת שאיבה  קולחים - להזנת קולחיםתחנת שאיבה  -

השואבת את הקולחים למסנני הלחץ. בתחנה מותקנות שתי יחידות שאיבה, יחידה 
 כ"ס. 60מ' מנוע  30מק"ש עומד  390אחת מסוג טורבינה אנכית מתאימה לספיקה של 

 . , לא ניתן היה להגיע ולראות את מצבהמשאבה נוספת בהתקנה טבולה
 

מחיבור הציר למנוע, נדרש ולגבי משאבת הטורבינה, המשאבה נוזלת מראש המשאבה 
 לשפץ את המשאבה. 

 לא ניתן להוציא מידע עדכני לגבי מצב המשאבה.כאמור לגבי המשאבה הטבולה, 

 
 משאבה טורבינה נוזלת  
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שני מסננים מתוך השלושה שמותקנים, מסנן אחד נוזל מהדופן, המסנן השני  – סינון -

 נוזל מהתחתית. 

 

 
 מהדופן נוזל מסנן

 
 

לא פועלים, חלקם  מגופים חלודים, המפעילים הפנאומטיםחלק גדול מהככלל, 
את המגופים במהלך מנותקים מהמרכזיות שלהן, גם לדברי המפעיל הוא מפעיל 

 שטיפות באופן ידני. 
 

 די הספיקה לא פועלים, כנ"ל מדי העכירות.חלק גדול ממ
 שסתומי אוויר שנמצאים על גבי המסננים חלודים, חלקם אף מחורר. 
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 על גבי המסנן  שסתום אוויר ומגוף חלודים             

 

 
 מגופים חלודים ומערכת פנאומטית מנותקת             
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המשאבה שפעלה השמיעה רעשים, נראה שהאימפלר הוא  –  משאבה לשטיפת מסננים -
, שהוא כבר "אכול". כל מערכת הסניקה של המשאבות חלודה, פועל תחת קוויטציה

 שסתום אוויר מחורר. 

 
 מערכת סניקה חלודה ומחוררת               

 
 
 
 

 .פועל ללא חופה אקוסטית מפוח אוויר לשטיפת המסננים -
 

פועל, יש צורך לבדוק אם   -  אוויר למכשור הפנאומטילאספקת אוויר קומפרסור  -
 מתאים גם להגדלה המתוכננת.

 
 לא פועל. - מד ספיקה ביציאה מהסינון  -

 
  

mailto:tlm@telem.co.il


 ת.ל.מ מהנדסים )ג.ש.( בע"מ 
 תכנון ויעוץ להנדסה אזרחית ותשתיות מים, ביוב, ניקוז וכבישים 

           
     510798564 ח.פ:                  

 
 
 

 
                              

 
 3912001טירת הכרמל  2013מען למכתבים: ת.ד. . 3903202טירת הכרמל    , 2רח' היוזמה                           

                      Hayozma 2st. , Tirat Hacarmel. Mailing address: P.O.B. 2013 Tirat Hacarmel    
 Fax:   e-mail: tlm@telem.co.il 04-8509596פקס:  :Tel 04-8509595טל':               

    
 6מתוך  5דף          

 
 

 סיכום
 

נראה כי המערכת פועלת על "כרעי תרנגולת", אני ממליץ לשפץ את המסננים גם חיצונית 
תקינה ופועלת, להחליף הקיימת וגם פנימית, להוציא את החול, לבדוק אם מערכת הניקוז 

 את החול.
 

לגבי מגופים, הייתי מחליף באופן גורף את כל המגופים במתקן הסינון, וכן את כל המכשור, 
 צביעה.גם קיימת נדרש לבצע הצנרת בחלק מהומדי הספיקה, 

 
 החלפה שלהם. שולח לבדיקה ושיפוץ או ממליץ לפרק  –משאבות שטיפה 

 
 ממליץ להחליף. –מפוח אוויר 

 
 . להגדיל אותולבדיקה ואם יש צורך  –קומפרסור אוויר למיכשור פנאומטי 

 
 
 

 סיכום
 

מק"י, היתה להסתמך על  18,000כחלק משדרוג והרחבת מערכת הסינון לספיקה יומית של 
המסננים הקיימים. במצבם הנוכחי המערכת המשודרגת תפעל שלא באופן מלא )לא ניתן 
להסתמך על המסננים הקיימים במצבם הנוכחי(, ולכן אני ממליץ לשפצם בעלות שפורטה 

 לעיל.
 

 
 

 
 
 

 

   
 
 
 

 מנהל הפרויקט –ד"ר אריה אביר  העתק:
 מפקח  –בנימין  בנימין   

 

mailto:tlm@telem.co.il

